EKERO

* KOMMUN

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt
PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338),
OVK (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Referensnr: 201G0-2018-Narlundaskolan,| A

Plats for stampel

Fastighetsbeteckning Adress

NARLUNDA 24:1, NARLUNDA 24:20 Tradgardsvigen 2

Byggnadsnamn Objektsnr BRA Ant. LGH Ant. LOK
Narlundaskolan, byggn G - Gymnastikbyggnad 201GO 354

Byggnadségare Adress Postnr Ort

Ekerd kommun Box 205 178 23 Ekerd

OVK-ansvarig Telefonnr E-post

Rusmir Redzepagic rusmir.redzepagic@eckero.se

Ingar samtliga ventilationssystem i denna besiktning: Ja

Allmiant omddome/Kommentarer

Besiktningsutlatande ( + sammanstélining av system inom byggnaden)

Besiktnings- Besiktnings- Besiktnings- Nésta ordinarie

Systemnr kategori datum resultat besiktningsdatum Verksamhet
1 1 2018-06-11 Godkénd 2021-06-11 [Gymnastik, omklddning
Funktionskontrollant Telefonnummer E-post
Fredrik Christiansen 08-779 35 30 fredrik@reglyr.se
Foretag Postadress Postnummer.__{Rostort
Reglyr AB Bryggarvigen 25 141 40 Huddinge, _
Behdrighet Giltighetstid Datum cch signjatuy Y
Riks K 2022-07-18 2018-06-11
Certifikatnummer Certifikatorganisation \
SC0542-16 SP

Reqs 7 www.regs.se

Sida: 1av3




" Referensnr: 201G0-2018-Narlundaskolan,| B
a EKERO Notering
» KOMMUN
Protokoll OVK
Obligatorisk ventilationskontroll
Fastighet/Byggnad/System
Systemnr Systemtyp Besiktningskategori |Verksamhet
1 FTX 1 Gymnastik, omklidning

Fastighetsbeteckning Byggnadsnhamn Objektsnr Adress

NARLUNDA 24:1, NARLUNDA _ [Nirlundaskolan, byegn G- /[201G0 ~~{Tréidgérdsviigen 2

Uppdragstyp Besiktningsdatum Signatuj >

Aterkommande 2018-06-11 ' =

Systemtillhorighet _

Flakt Flidkttyp |Projfléde (I/s) Uppmiitt flode-{l/s) Drifttimmar/vecka {(g) |Drifttimmar/vecka (f)
LBO1-FF F 895 1080 112

Placering Betjanar Installationsar Markeffekt kW (1/1)  [Markeffekt kW (1/2)
Flaktrum/UC Hus G 2015 1,85

Flakt Flakttyp |Projflode (I/s) Uppmiitt flode (I/s) Drifttimmari/vecka (g) |Drifttimmar/vecka (f)
LBO1-TF T 895 880 112

Placering {Betjanar Installationsar Markeffekt kW (1/1)  [Markeffekt kW (1/2)
Flaktrum/UC Hus G 2015 1,85

Anmarkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bér atgardas, 2 = Skall atgardas.)

Position Anmarkning Utfall
2.7 Don Frénluftgaller i gymnastiksal smutsigt. Atgérdat vid 0
besiktningstillfillet.
Energibesparande forslag
Regs 7 www.regs.se Sida: 2 av3



EKERO
» KOMMUN
Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900),
PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7) har utfrts i denna byggnad.
Fastighetsbeteckning Adress
NARLUNDA 24:1, NARLUNDA 24:20 Tridgardsvigen 2
Byggnadsnamn Objektsnr Referensnr
Nérlundaskolan, byggn G - Gymnastikbyggnad 201G0 201G0-2018-Narlundaskolan,
Funktionskontrollant Behorighet Foretag
Fredrik Christiansen Riks K Reglyr AB
Besiktningsdatum Nésta ordinarie besiktning Ovrigt
2018-06-11 2021-06-11
Protokoll finns att tillgd hos byggnadens fgare Signatur
och hos kommunens byggnadsnimnd.
Ekerd kommun (& s S
Postadress:  Box 205, 178 23 Ekerd e} =SE
Besoksadress: Tappstromsvigen 2 l.’

REQS www.regs.se Sida: 3av 3



EKER $ Referensnr: 201G0-2018-Narlundaskolan, byggn G L
» KOMMUN

Luftflodesprotokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr Systemtyp Besiktningskategori Verksamhet

1 FTX 1 Gymnastik, omklidning

Fastighetsbeteckning Byggnadsnamn Objektsnr Adress

NARLUNDA 24: I, NARLUNDA [Narlundaskolan, byggn G - 201G0 Tradgardsvigen 2

Ritning Besiktningsdatum Flddesenhet |Aggregatbeteckning

Finns 2018-06-11 I/s LBO1

Luftfloden

Rumsnr Benémning e | e | it | | et | e |t | o Anmirining

Wce 20 22 110} ET2
Lérarrum 45 45 100 STI1
Duschrum 60 76 127} ET2
Wc 15 18 120 ET2
Omklidningsrum 9 | 88 | 98| sTI| 110 | 113 | 103| ET2
flickor
Duschrum 60 75 1251 ET2
We 20 21 105] ET2
Omkladningsrum 9 | 96 |107| sTi| 90 | 105 | 117| ET2
pojkar

Anmirkningar

Mattekniker och signatur

Janne Wesander ¢ 3
Matmetoder: ST = Tilluftsdbn, ET = Franluftsdon, iD = _uftfléden i kanal

Matmetoder enligt 8S-EN-46211:2015 (Sv): ID = Kanal. ST = Tilluftsdon. ET = Franiuftsdon.

ID1 = Punktvis hastighetsméatning med prandtirér. ID2 = Punktvis hastighetsmatning med varmtradsanemometer. ID3 = Fasta flddesmatdon.
ID4 = Spéargas. ST1 = Métning av referenstryck. ST2 = Matning med tétslutande matpase. ST3 = Méatning med stos.

ET1 = Métning av referenstryck. ET2 = Matning med stos.

Enligt T22 1998: B1 = Punktvis matning med varmtradsanemometer pa rektangulara galler.

Fér noggrannare angivning av matmetoden hanvisas till respektive méatstandard.
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